ul. Bolestawa Chrobrego 272 Choszczno, dnia 5 lipca 2023 roku
Znak sprawy:
HK.9020.1.120.2023
Zaktad Ustugowo-Handlowy ,Komunalnik” Spétka z o.0.
ul. Ratuszowa 7, 73-210 Recz

ORZECZENIE O JAKOSCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej
Inspekciji Sanitarnej (Dz. U. 2 2023 r. poz. 338 ze zm.), § 3§ 20 ust. 3 pkt 3), a takze § 21 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Paristwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu si¢ z wynikami badarn wody pobranej do
analizy w akredytowanym laboratorium Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Szczecinie z urzadzenia wodociggowego (Stacja Uzdatniania Wody — woda podawana do sieci
oraz na sieci u odbiorcy) w miejscowoéci Recz bedacego w zarzadzaniu Zaktadu Ustugowo-
Handlowego ,Komunalnik” Spétki z 0.0. w Reczu, w ramach nadzoru nad jakosciag wody
przeznaczonej do spozycia, na podstawie protokotu nr HK.9020.1.199.2023 oraz protokotu
92/2023 z dnia 03.07.2023 r., a takze sprawozdania z badan:

1) Miejsce poboru prébki:
- Stacja Uzdatniania Wody — woda podawana do sieci SUW w Reczu (punkt poboru
3202PPPPWO0095):

— Spr/BM/PW/1320-Q/23 z dnia 05.07.2023 r., nr prdbki BM/PW/1192/23 oraz

skazenia mikrobiologicznego — oszacowana liczba bakterii z grupy coli 5 jtk w 100 ml
2) Miejsce poboru prébki:

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy ul. Promenada 4, 73-210 Recz - (punkt poboru
3202PPPPW0790):
— Spr/BM/PW/1321-Q/23 z dnia 05.07.2023 r., nr probki BM/PW/1193/23 oraz

skazenia mikrobiologicznego — oszacowana liczba bakterii z grupy coli 2 jtk w 100 ml

uznaje, ze w badanym zakresie probki na stacji uzdatniana wody oraz na sieci
ul. Promenada 4, 73-210 Recz nie odpowiadajg wymaganiom sanitarnym zawartym w
zatgczniku nr 1 PARAMETRY | WARTOSCI PARAMETRYCZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAC
WODA czeé¢ C ,Parametry wskaznikowe” Tabela 1. ,Wymagania mikrobiologiczne”
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza warunkowq
przydatnos¢ wody do spoiycia przez ludzi bedacej zrodtem zaopatrzenia dla mieszkaricow
miejscowosci Recz. Orzeczenie zachowuje wazno$¢ do nastepnego badania jakosci wody, nie
dtuzej jednak niz 10 dni.
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