PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w CHOSZCZNIE

ul. Bolestawa Chrobrego 27a, 73-200 Choszezno  tel, 95 7565 7282,
e-maii; psse.choszeznodinis.zoy.pl

Choszezno, dnia 14 maja 2021 roku
Znak sprawy:
HK.9020.1.46,2021
Zaklad Uslugowo — Handlowy ,, KOMUNALNIK” Sp. z 0.0.
ul. Ratuszowa 7, 73-210 Recz

ORZECZENTIE O JAKOSCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. | pkt [ ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekeji
Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 1. poz. 195), § 3 i § 20 ust. 3 pkt 3), a takze § 21 ust, |
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w  Choszeznie  po  zapozmaniu  si¢ z  wynikami badan wody pobranej do analizy
wakredytowanym laboratorium Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie
z urzgdzenia wodociggowego (Stacja Uzdatniania Wody — woda podawana do sieci oraz na sieci
u odbiorey) w migjscowosci Recz bedgcego w zarzadzaniv Zaktadu Ustugowo — Handlowego
HKOMUNALNIK” Sp. z 0.0. ul. Ratuszowa 7, 73-210 Recz, w ramach nadzoru nad Jakoscia wody
przeznaczonej do spozycia, na podstawie protokolu nr HK.9020.1.66.2021 zatgeznik nr HK/117-
118/21 z dnia 27.04.2021 r., a takze sprawozdania z badan:

1) Miejsce poboiu préobki:
- Stacja Uzdatniania Wody — woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0(48) w Reczu :
—  Spr/SR/K/627-Q/21 z dnia 07.05.2021 r., nr probki SR/K/744/21
oraz przekroczenie parametrow fizykochemicznych : metnosé (2,9 NTU), zelazo (260 ng/h,
mangan (110 pg/1).
- Sp/BM/PW/559Q/21 z dnia 30.04.2021 r., nr prébki BM/PW/563/21
~ Spr/SR/K/627/21 z dnia 07.05.2021 t., nr probki SR/K/744/2 1
2) Miejsce poboru probki:
- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0781), ul. Promenada 4
73-210 Recz .
—  Spr/SR/K/628-Q/21 z dnia 07.05.2021 r., nr probld SR/K/745/21
—  Sp/BM/PW/560Q/21 z dnia 30.04.2021 r., nr prébki BM/PW/564/21
—  Spr/SR/K/628/21 z dnia 07.05.2021 r., nr probki SR/K/745/21

uznaje, ze w badanym zakresie prébka pobrana na SUW i na sieci dystrybucyjne] nie odpowiada
wymaganiom sanitarnym zawartym w  zalgezniku nr | PARAMETRY | WARTOSC]
PARAMETRYCZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAC WODA czgs¢ C  ,Parametry
wskaznikowe” Tabela 2. ,Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne™ rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.
U. 22017 r. poz. 2294) ze wzgledu na przekroczenia wartosei metnoei (2,9 NTU), zelaza (260 pg/l),
manganu (110 pg/l) i stwierdza warunkows przydatnoéé wody do spozycia przez ludzi bedgcej
zrodlem zaopatrzenia dla mieszkancéw miejscowosci Recz.

Orzeczenie zachowuje waznosé do nastepnego badania jakosci wody, nie dluzej jednak niz 1 miesiac.
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